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«Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания, подземными гаражами и 
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилого дома, 
в квартале ул. Каяни – ул. Ченцова – ул. 2-я Линия –  ул. Налбандяна в г. Ростове-на-Дону» 
 
Состав проектной документации: 

 

№№ Наименование раздела проекта 
 

Шифр 

Раздел 1 Пояснительная записка А.06/20-1-ПЗ 

Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка  А.06/20-1-ПЗУ 

Раздел 3 Архитектурные решения А.06/20-1-АР 

 Жилые блоки 1.1-1.5. Архитектурные решения.  
Текстовая часть. 

А.06/20-1-АР-ТЧ 

 Жилой блок 1.1. Архитектурные решения.  
Графическая часть. 

А.06/20-1-АР-1.1 

 Жилой блок 1.2. Архитектурные решения.  
Графическая часть. 

А.06/20-1-АР-1.2 

 Жилой блок 1.3. Архитектурные решения.  
Графическая часть. 

А.06/20-1-АР-1.3 

 Жилой блок 1.4. Архитектурные решения.  
Графическая часть. 

А.06/20-1-АР-1.4 

 Жилой блок 1.5. Архитектурные решения.  
Графическая часть. 

А.06/20-1-АР-1.5 

Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел 4 
подраздел 1 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Часть 1. Объёмно-планировочные решения. 

А.06/20-1-КР1 

 Жилые блоки 1.1-1.5. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Текстовая часть. 

А.06/20-1-КР1,2-ТЧ 

 Жилой блок 1.1. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 1. Объёмно-планировочные решения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-КР1-1.1 

 Жилой блок 1.2. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 1. Объёмно-планировочные решения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-КР1-1.2 

 Жилой блок 1.3. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 1. Объёмно-планировочные решения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-КР1-1.3 

 Жилой блок 1.4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 1. Объёмно-планировочные решения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-КР1-1.4 

 Жилой блок 1.5. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 1. Объёмно-планировочные решения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-КР1-1.5 

Раздел 4 
подраздел 2 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Часть 2. Конструктивные решения 

А.06/20-1-КР2 

 Жилой блок 1.1. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 2. Конструктивные решения. Графическая часть. 

А.06/20-1-КР2-1.1 

 Жилой блок 1.2. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 2. Конструктивные решения. Графическая часть. 

А.06/20-1-КР2-1.2 
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 Жилой блок 1.3. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 2. Конструктивные решения. Графическая часть. 

А.06/20-1-КР2-1.3 

 Жилой блок 1.4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 2. Конструктивные решения. Графическая часть. 

А.06/20-1-КР2-1.4 

 Жилой блок 1.5. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  
Часть 2. Конструктивные решения. Графическая часть. 

А.06/20-1-КР2-1.5 

Раздел 4 
подраздел 3 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Часть 3. Шпунтовое ограждение котлована 

А.06/20-1-КР3 

Раздел 4 
подраздел 4 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Часть 4. Проект свайного основания 

А.06/20-1-КР4 

Раздел 4 
подраздел 5 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Часть 5. Проект укрепления основания малоэтажных 
частей зданий 

А.06/20-1-КР5 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

Раздел 5 
подраздел 1 

Система электроснабжения.  А.06/20-1-ИОС1 

 Жилые блоки 1.1-1.5. Система электроснабжения. 
Текстовая часть. 

А.06/20-1-ИОС1-ТЧ 

 Жилой блок 1.1. Система электроснабжения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС1-1.1 

 Жилой блок 1.2. Система электроснабжения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС1-1.2 

 Жилой блок 1.3. Система электроснабжения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС1-1.3 

 Жилой блок 1.4. Система электроснабжения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС1-1.4 

 Жилой блок 1.5. Система электроснабжения. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС1-1.5 

 Жилые блоки 1.1-1.5. Сети 0,4 кВ А.06/20-1-ИОС1-2 

Раздел 5 
подраздел 2,3(1) 

Система водоснабжения, водоотведение.  
Часть 1. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1 

 Часть 1. Жилые блоки 1.1-1.5. Система водоснабжения, 
водоотведение. Текстовая часть. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1-ТЧ 

 Часть 1. Жилой блок 1.1. Система водоснабжения, 
водоотведение. Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1-1.1 

 Часть 1. Жилой блок 1.2. Система водоснабжения, 
водоотведение. Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1-1.2 

 Часть 1. Жилой блок 1.3. Система водоснабжения, 
водоотведение. Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1-1.3 

 Часть 1. Жилой блок 1.4. Система водоснабжения, 
водоотведение. Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1-1.4 

 Часть 1. Жилой блок 1.5. Система водоснабжения, 
водоотведение. Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС2,3.1-1.5 

Раздел 5 
подраздел 2,3(2) 

Система водоснабжения, водоотведение.  
Часть 2. Внутриплощадочные сети водоснабжения и 
водоотведения 

А.06/20-1-ИОС2,3.2 

Раздел 5 
подраздел 4(1) 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. Часть 1. 

А.06/20-1-ИОС4.1 

 Часть 1. Жилые блоки 1.1-1.5. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети.  
Текстовая часть. 

А.06/20-1-ИОС4.1-ТЧ 

 Часть 1. Жилой блок 1.1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС4.1-1.1 

 Часть 1. Жилой блок 1.2. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС4.1-1.2 
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 Часть 1. Жилой блок 1.3. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС4.1-1.3 

 Часть 1. Жилой блок 1.4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС4.1-1.4 

 Часть 1. Жилой блок 1.5. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Графическая часть. 

А.06/20-1-ИОС4.1-1.5 

Раздел 5 
подраздел 4(2) 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети.  
Часть 2. Котельные.  
Книга 1.  Тепломеханические решения котельной №1. 

А.06/20-1-ИОС4.2-АК1 
ООО «Строй-
Инжиниринг» 

Раздел 5 
подраздел 4(3) 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети.  
Часть 2. Котельные.  
Книга 2.  Тепломеханические решения котельной №2. 

А.06/20-1-ИОС4.2-АК2 
ООО «Строй-
Инжиниринг» 

Раздел 5 
подраздел 5(1) 

Сети связи.  
Часть 1. Жилые блоки 1.1-1.5. Внутренние системы 
связи 

А.06/20-1-ИОС5.1 

Раздел 5 
подраздел 5(2) 

Сети связи.  
Часть 2. Автостоянка. Системы связи. 

А.06/20-1-ИОС5.2 

Раздел 5 
подраздел 5(3) 

Сети связи.  
Часть 3. Жилые блоки 1.1-1.5. Автоматизация 
комплексная 

А.06/20-1-ИОС5.3 

Раздел 5 
подраздел 6 

Система газоснабжения. 
Газоснабжение. Внутриплощадочные сети. 

114-21-ИОС.6.2 
ООО «Проектно-
сметное бюро» 

Раздел 5 
подраздел 7 

Технологические решения. 
 

А.06/20-1-ИОС7 

Раздел 6 Проект организации строительства А.06/20-1-ПОС 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды А.06/20-1-ООС 

Раздел 9 
подраздел 9(1) 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
Часть 1. Общие сведения 

А.06/20-1-ПБ1 

Раздел 9 
подраздел 9(2) 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
Часть 2. Автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения и управления 
эвакуацией, автоматизация противодымной 
вентиляции, система двухсторонней связи для МГН 

А.06/20-1-ПБ2 

Раздел 9 
подраздел 9(3) 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
Часть 3. Автоматическая установка пожаротушения 

А.06/20-1-ПБ3 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов А.06/20-1-ОДИ 

Раздел 11 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

А.06/20-1-ЭЭ 

Раздел 12 
подраздел 12(1) 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

А.06/20-1-ГОЧС 

Раздел 12 
подраздел 12(2) 

Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Часть 1. Требования к 
обеспечению безопасности эксплуатации объекта 
капитального строительства 

А.06/20-1-ТБЭ 

Раздел 12 
подраздел 12(3) 

Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Часть 2. «Сведения о 
нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ 

А.06/20-1-СКР 
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Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов

1.51.4

1.3

1.2

1.1

ул. НАЛБАНДЯНА

ул
. К

АЯ
НИ

ул
. 2

я 
ЛИ

НИ
Я

ул. ЧЕНЦОВА

Схема блокировки жилого дома №1

Ос
ь 

си
мм

ет
ри

и

7 86

А/1

9

54

2

А/2

А/3

А/4

А/5

А/6

А/7

А/8

1/1 1/2 1/3
1

А

Г

Д

Е

Ж

И

План на отм. -7,450 

Общие данные

План на отм. 0,000
План на отм. -3,800 

Фасад 10-4

План на отм. +20,400

Фасад 7-10

План на отм. +23,700

План на отм. +3,300
План на отм. +7,200
План на отм. +10,500
План на отм. +13,800
План на отм. +17,100

План на отм. +27,000

План кровли

План на отм. +30,300
План на отм. +33,600
План на отм. +36,900

Фасад Ж-Б/1 

План на отм. +40,200; План на отм. +47,700

План на отм. -10,600 
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стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
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ов
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дп

ис
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та
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нв
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Формат А0

План на отм. -10,600

2

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

нависающие конструкции (балки)

уклон пола, кровли

деформационный шов50

0,005

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

машино-место

эвакуационные проходы10
00

конструкции из ж-б
стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60
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стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
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Формат А0

План на отм. -7,450

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

нависающие конструкции (балки)

уклон пола, кровли

деформационный шов50

0,005

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

машино-место

эвакуационные проходы10
00

конструкции из ж-б

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21);
2. Узел 1 замаркирован на данном листе и на листе АР(4-6)

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60
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2хГКЛВ-А-УК-2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97

Ж.б. диафрагма; перекрытие

1
*

1

    см. п.п. 2
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Формат А0

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. -3,800

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

нависающие конструкции (балки)

уклон пола, кровли

деформационный шов50

0,005

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

обозначение специализированного места
стоянки транспортного средства инвалида

машино-место

эвакуационные проходы10
00

конструкции из ж-б

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)

обозначение места стоянки транспортного
средства инвалида, кроме группы М4МГН

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1(3)
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Формат А0

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. 0,000

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

нависающие конструкции (балки)

уклон пола, кровли

деформационный шов50

0,005

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

обозначение специализированного места
стоянки транспортного средства инвалида

машино-место

конструкции из ж-б

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)

эвакуационные проходы10
00

обозначение места стоянки транспортного
средства инвалида, кроме группы М4МГН

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1(3)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +3,300

6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

нависающие конструкции (балки)

уклон пола, кровли0,005

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

конструкции из ж-б

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +7,200

7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +10,500

8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +13,800

9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +17,100

10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +20,400

11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +23,700

12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +27,000

13

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +30,300

14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +33,600

15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План на отм. +36,900

16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов План на отм. +40,200; План на отм.
+44,400

17

План на отм. +44,400

План на отм. +40,200

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отметка чистого пола0,000

площадь помещения1,00

блок вентканалов

нависающие конструкции (балки)

конструкции из ж-б

1 1
1

КВ.N1 номер кратиры
площадь квартир
общая площадь квартирколичество комнат

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1

противодымный экран, конструктивное
препятствие под перекрытием, с пределом
огнестойкости  E15, для  выделения
дымовых зон в защищаемых помещениях

навесная вентилируемая фасадная система

стены и перегородки из кирпича

В1 категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

EI 30       - дверь противопожарная огнестойкостью EI30

EI 60       - дверь противопожарная огнестойкостью EI60

EIS 30     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI30

EIS 60     - дверь противопожарная дымогазонепроницаемая
              огнестойкостью EI60

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)
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Формат А1

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов
План кровли

18

1. Данный лист см. совместно с АР (1,19-21)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

уклон пола, кровли0,005

обозначение блокировочных осей жилого дома
обозначение осей жилого блока

1

1
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+30,425

+23,825

+36,330

+29,730

+24,500

+26,310

+30,575

+33,060

+14,600

+16,410

+11,300

+13,110

+8,000

+9,810

+10,625

+7,325

+16,530

+9,930

+10,775

+13,260

+7,475

+6,500

+4,450

+2,300 +1,100

+48,100

+46,300

0,000

+4,450

+5,450

+2,250

-4,250

-2,650

-0,415

+9,500

+20,525

+21,600

+26,430

+47,250

-0,150(86,45) -0,010(86,59)-0,010(86,59) -0,150(86,45)

-6,650(79,95)-6,750(79,85)

-5,900
-3,810(82,79)

-0,670

-3,810

+45,250

Со
гл
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ов

ан
о
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дп
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Формат А0

Фасад 7-10

19

Со
гл

ас
ов

ан
о

стадия лист листов
Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов



+24,500

+26,310

+21,200

+23,010

+17,900

+19,710

+14,075

+16,560

+20,525

+13,925

+26,430

+19,830

+14,600

+16,410

+20,675

+23,160

+31,100

+32,910

+27,275

+29,760

+27,125

+33,030

+11,300

+13,110

+7,475

+9,960

+7,325

+13,230

+37,700

+39,510

+33,875

+36,360

+33,725

+39,630

+34,400

+36,210

+40,475

+42,960

+40,325
+41,000

+42,810

+3,350

+6,500

-0,020

-3,800

+48,100

+45,250

-6,300(80,30)-5,910(80,69) -6,060(80,54)

-5,900

-2,050

-0,415

+8,400

+9,500

+20,525

+21,600

+26,430

+47,250
+47,800

-5,800(80,80)-5,810(80,79)

-5,070(81,53)

+2,000

+4,450

+5,450

10 4
А/2 А/1

+1,250

Со
гл
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Формат А0

Фасад 10-4

20
стадия лист листов

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов

Со
гл

ас
ов

ан
о



+4,450

-6,650(79,95)

+2,250

-6,950

-4,600

-0,600

-2,820

+0,800

+1,870

+6,500

+8,000

+9,810

+11,300

+13,110

+14,600

+16,410

+17,900

+19,710

+20,525

+21,600

+26,430

+21,200

+23,010

+24,500

+26,310

+27,800

+29,610

+31,100

+32,910

+34,400

+36,210

+37,700

+39,510

+41,000

+42,810

+47,250

+45,560

+47,200

+45,610

+47,800

+33,030

+27,125

+13,230

+28,200

+8,400

+7,325

-3,800

-6,850(79,75)-6,460(80,14)-6,460(80,14)-6,300(80,30)-6,100(80,50)-5,950(80,65) -5,910(80,69)

Ж Б/1

-0,020

-6,950(79,65)

+8,400

+9,500
+9,050

-2,050

-0,400

-4,150

+48,100

-4,250

-2,650

Со
гл
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ов

ан
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Формат А0

Фасад Ж-Б/1

21
стадия лист листов

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

П

Многоквартирный жилой дом №1 с объектами обслуживания , подземными гаражами и
наземной автостоянкой во встроенных и встроенно -пристроенных помещениях жилого дома ,
в квартале ул . Каяни - ул. Ченцова - ул. 2- я Линия -  ул. Налбандяна в г . Ростове -на-Дону

А.06/20-1-АР-1.1

Жилой блок 1.1

ООО "Атектон"
Проверил
Разраб. Малыга

ГАП Кадагазов

Жиляев

ГИП Кадагазов


	01
	Листы и виды
	Лист1


	02
	Листы и виды
	Лист1


	03
	Листы и виды
	Лист1


	04
	Листы и виды
	Лист1


	05
	Листы и виды
	Лист1


	06
	Листы и виды
	Лист1


	07
	Листы и виды
	Лист1


	08
	Листы и виды
	Лист1


	09
	Листы и виды
	Лист1


	10
	Листы и виды
	Лист1


	11
	Листы и виды
	Лист1


	12
	Листы и виды
	Лист1


	13
	Листы и виды
	Лист1


	14
	Листы и виды
	Лист1


	15
	Листы и виды
	Лист1


	16
	Листы и виды
	Лист1


	17
	Листы и виды
	Лист1


	18
	Листы и виды
	Лист1


	19
	Листы и виды
	Лист1


	20
	Листы и виды
	Лист1


	21
	Листы и виды
	Лист1



